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A jelen terveken szerepl elosztéberendezést az MSZ EN 61439-1:2012 és -2:2012 szabvany
+Ellenérzétt elosztéberendezésekre” vonatkoz6 kritériumainak teljes mértékben megfelelve kell elkésziteni.

LEAGAZASSZAM 00 03 G4 G5 K
) Betdpldlas Tilfesz.védelem Hoszivattyd Hoszivatty Hoszivattyd ||
MECNEVEZES marberatal betaplalas betaplalds betaplalas
TELJESITMENY (kW) ~29,1 ~97 ~97 ~9,7 L
ARAMEROSSEG (A) ~78 ~26,0 ~26,0 ~26,0 —
TIPUS NYCWY —J NYM—J NYM—J NYM—J M
VEZETEK
KERM.(mm?) 4x35/16 5x6 5x6 5x6 ||
Megjeqyzés: Targy: Budapest Fovaros XN. keriilet Terlleti Vedénsi és Tervezo Tmtuh”@@éﬁ Rajzszam: | Modosits: A
w e fesziltség Hazi Gyermekorvosi Rendelsépileténck ~ felijitasa ot SGndor GE-05 | -
PULETVILLAMOSSAGI KFT |3\~ 501z 400,230 1145 Budapest XIV. keriilet, Csertd park 3/b—c., hrsz:39470/64TeweZ°3S i Zsol -
1163 Budapest, Cziraki u. 26-32. Hibavédelem madia: Villamas kiviteli terv Ugyvezetéz'e‘ = Lap: Datum: 0
telfax:402-1120,e-mail: planet@planetkfthu |\;s71p 60364 szerinti TN=S rendszer FE foeloszto terve Hegedtis Zoltan 1/11 2017, 'jamus 8. —
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LEAGAZASSZAM 00 F A V1 KV1 Gy1 Gy2 G1 K
_ Betdpldlas Tilfesz.védelem Iranyfény Biztonsagi Elotér Kiilso Thzjelzé Behatoldsjelzd bov. Fan—Coil ||
MEGNEVEZES mérdoratel vildgitas vilagitas vildgitas vilagitas fix bekdtés fix bekdtés fix bekotés
TELJESITMENY (kW) ~49,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,5 L
ARAMEROSSEG (A) ~77,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 2,2 —
TIPUS NYCWY—-J NYM—J NYM—J NYM—J NYM—J NYM—J NYM—J NYM—J M
VEZETEK
KERM.(mm?) 4x35/16 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 5x2,5 |
Megjeqyzés: Targy: Budapest Févaros XIV. keriilet Teriileti Vedondi és Tervezo Tmtuhﬂksqt@é& Rajzszém: | Modosttas: N
w e fesziltség Hazi Gyermekorvosi Rendelsépileténck ~ felijitasa ot SGndor GE-05 | -
PULETVILLAMOSSAGI KFT 3N~ 50Hz 400/230V 1145 Budapest XIV. keriilet, Csertd park 3/b—c., hrsz:S947O/64TeW9203S i Zsol =
1163 Budapest, Cziraki u. 26-32. Hibavédelemn médja: Villamos kiviteli terv Ugyvezet;e | SO Lgp S 0
tel/fax:402-1120,e-mail: planet@planetkft.hu | \is7HD 60364 szerinti TN=S rendszer FE foeloszto terve Hegedtis Zoltan 2/M 2017, JONUS 8. L
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LEAGAZASSZAM G2 G3 D10 D14 Gy3 Gy4
_ Fan—Coil Légfiiggony Szamitogép all. Arnyékold Wifi v Tartalék Tartalgk Tartalék
MEGNEVEZES fix bekdtés fix bekotés dugaljzat fix bekdtés dugaljzat dugaljzat
TELJESITMENY (kW) 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1
ARAMEROSSEG (A) 2,2 2,2 0,9 0,9 0,5 0,9
TIPUS NYM—J NYM—J NYM—J NYM—J NYM—J NYM—J
VEZETEK
KERM.(mm?) 3x2,5 5x2,5 3x2,5 3x2,5 5x2,5 3x2,5
Megjeqyzés: Tarqy: Budapest Fovéros XIV. keriilet Terlleli Védsnsi és Tervez0 Tmtuh”@@é& Rajzszém: | Modostds:
w e fesziltség Hazi Gyermekorvosi Rendelsépileténck ~ felijitasa ot SGndor GE-05 |
PULETVILLAMOSSAGI KFT |3\~ 501z 400,230 1145 Budapest XIV. keriilet, Csertd park 3/b—c., hrsz:39470/64TeweZ°3S i Zsol -
1163 Budapest, Cziraki u. 26-32. Hibavédelem modja: Villamos kiviteli terv Ugyvezetéz'e‘ = Lap: Daturm:
telfax:402-1120,e-mail: planet@planetkfthu |\;s71p 60364 szerinti TN=S rendszer FE foeloszto terve Hegedtis Zoltan 3/11 2017, 'jamus 98,
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Lo g Ve Ol o=t = V= v P O
J
LEAGAZASSZAM D12 0 G ER(1) ER(2) ER(3) ER(4) K
_ HUto Foldszinti eloszto Pincei elosztd Rendeld elosztd Rendel¢é elosztd Rendeld eloszté Rendeld elosztd Nappali Tartalék ||
MEGNEVEZES dugaljzat betaplalas betdplalas betaplalas betaplalas betdplalas betaplalas fékapcsold
TELJESITMENY (kW) 0,2 ~14,2 ~20,0 ~2,0 ~2,0 ~2,0 ~2,0 ~6,0 L
ARAMEROSSEG (A) 0,9 ~20,6 ~35,0 ~2,9 ~2,9 ~2,9 ~2,9 ~8,7 —
TIPUS NYM—J NYY—J NYY—J NYY—J NYY—J NYY—J NYY—J M
VEZETEK
KERM.(mm?) 3x2,5 9x10 9x16 5x10 5x10 9x10 5x10
Megjeqyzés: Tarqy: Budapest Fovéros XIV. keriilet Terlleli Védsnsi és Tervezo Tmtuh”@@é& Rajzszém: | Modostds: A
w e fesziltség Hazi Gyermekorvosi Rendelsépileténck ~ felijitasa ot SGndor GE-05 | -
PULETVILLAMOSSAGI KFT 3N~ 50Hz 400/230V 1145 Budapest XIV. keriilet, Csertd park 3/b—c., hrsz:S947O/64TeW9203S i Zsol =
1163 Budapest, Cziraki u. 26-32. Hibavédelemn médja: Villamos kiviteli terv U Vezet;e | SO Lgp S 0
tel/fax:402-1120,e-mail: planet@planetkft.hu | \is7HD 60364 szerinti TN=S rendszer FE foeloszto terve 9 HéqedUs 7Zoltan 4/” 2017, JONUS 78
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LEAGAZASSZAM
MEGNEVEZES Tartalék Tartalék Tartalék Tartalék MUk&dtetés
TELJESITMENY (kW)
ARAMEROSSEG (A)
TIPUS
VEZETEK
KERM.(mm?)
Megjeqyzés: Targy: Budapest Févaros XIV. keriilet Teriileti Vedondi és Tervezo Tmtuhﬂksqt@é& Rajzszém: | Modosttas:
gm:ﬁ‘ Uzemi fesziiltség: Hazi Gyermekorvosi Rendelbéplletének  feldjitasa _1oth »andor GE-05 V1
PULETVILLAMOSSAGI KFT 3N~ 50Hz 400/230V 1145 Budapest XIV. keriilet, Csertd park 3/b—c., hrsz:S947O/64TeWeZO3S i Zsol -
1163 Budapest, Cziakiu. 2632 |yyibqu6dclem modjo: Villamos kiviteli terv i vezetéz'e‘ 20 T S
tel/fax:402-1120,e-mail: planet@planetkft.hu | \is7HD 60364 szerinti TN=S rendszer FE foeloszto terve gy HéqedUs 7oltan 5/M 2017, JONUS 08
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- - — - — — — — — - - — = - - — = - - = - — = - - — 0= - - - - = - - e~
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K LEAGAZASSZAM V2 V3 V4 V5 Ve V7 V100 D11 D13
L , Vizsgalo, raktar Vizes blokk \Varo Vard Varo \Vard Pince Betaplalas Automata ajto
MEGNEVEZES vildgitas vildgitas vildgitas vilagitas vildgitas vildgitas vilagités medikai tébla fix bekotés
L TELJESITMENY (kW) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,15 1,0 0,5
—| ARAMEROSSEG (A) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,5 0,5 0,6 4.4 2,2
y TIPUS NYM—-J NYM—-J NYM—J NYM—J NYM—-J NYM—J NYN—J NYM—J NYM—J
VEZETEK
KERM.(mm?) 3x1,5 3x1,5 31,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 36 3x2,5
N Megjeqyzés: Tarqy: Budapest Fovéros XIV. keriilet Terlleli Védsnsi és Tervezo Tmtuh”@@éﬁ Rajzszém: | Modostds:
- w Uzemi fesziitség: Hazi Gyermekorvosi Rendelbépiiletének feldjitasa 1ot sondor GE-05 v
PULETVILLAMOSSAGI KFT 3N~ 50Hz 400/230V 1145 Budapest XIV. keriilet, Csertd park 3/b—c., hrsz:39470/64TWV6203S i Zsol =
0] 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32. Hibavédelem modja: Villamos kiviteli tery Ugyvezet;ew SO T i
I tellfax:402-1120,e-mail: planet@planetkft.hu | 571D 60364 szerinti TN=S rendszer FE foeloszto terve Hegedis Zoltan 6/“ 2017, JONUS 78
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Eloszto
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LEAGAZASSZAM D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 08 D9
_ Takarits, raktar Takarité Infra Mosdd Mosdo Mosdo Mosdo Mosdo Szamitogeép
MEGNEVEZES dugaljzat dugaljzat dugaljzat dugaljzat dugaljzat dugaljzat dugaljzat dugaljzat dugaljzat
TELJESITMENY (kW) 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8
ARAMEROSSEG (A) 2,2 2,2 2,2 4,4 4.4 4.4 4.4 4.4 3,5
TIPUS NYM—J NYM—J NYM—J NYM—J NYM—J NYM—J NYM—J NYM—J NYM—J
VEZETEK
KERM.(mm?) 3x2,5 5x2,5 5x2,9 3x2,5 3x2,5 5x2,9 5x2,9 3x2,5 5x2,5
Megjeqyzés: Tarqy: Budapest Fovéros XIV. keriilet Terlleli Védsnsi és Tervez0 Tmtuh”@@éﬁ Rajzszém: | Modostds:
w e fesziltség Hazi Gyermekorvosi Rendelsépileténck  felijitasa ot SGndor GE-05 |
PULETVILLAMOSSAGI KFT |3\~ 501z 400/230 1145 Budapest XIV. keriilet, Csertd park 3/b—c., hrsz:59470/64TeweZ°3S i Zsol -
1163 Budapest, Cziraki u. 26-32. Hibavedelem madja: Villamos kiviteli terv Ugyvezet(“ie‘ S0 s i
telfax:402-1120,e-mail: planet@planetkfthu |\;s71p 60364 szerinti TN=S rendszer FE foeloszto terve Hegedtis Zoltan 7/11 2017, 'jamus 28
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MEGNEVEZES
TELJESITMENY (kW)
ARAMEROSSEG (A)
TIPUS
VEZETEK
KERM.(mm?)
Megjeqyzés: Targy: Budapest Févaros XIV. keriilet Teriileti Vedondi és Tervezo Tmtuhﬂksqt@é& Rajzszém: | Modosttas:
w zemi fesziitség; Hazi Gyermekorvosi Rendeldépliletének  feldjitdsa _10th >andor GE-05 Vi
PULETVILLAMOSSAGI KFT 3N~ 50Hz 400/230V 1145 Budapest XIV. keriilet, Csertd park 3/b—c., hrsz:39470/64TWV6203S i Zsol =
1163 Budapest, Cziraki u. 26-32. Hibavédelem modja: Villamos kiviteli terv 0 vezetéz'e‘ = Lap: Datum:
tel/fax:402-1120,e-mail: planet@planetkft.hu | \is7HD 60364 szerinti TN=S rendszer FE foeloszto terve 9y HéqedUs 7oltan 8/“ 2017, JONUS 28
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N Megjeqyzés: Tarqy: Budapest Fovéros XIV. keriilet Terlleli Védsnsi és Tervez0 Tmtuh”@@éﬁ Rajzszém: | Modostds:
- w Uzemi fesziitség: Hazi Gyermekorvosi Rendelbépiiletének feldjitasa 1ot sondor GE-05 v
PULETVILLAMOSSAGI KFT 3N~ 50Hz 400/230V 1145 Budapest XIV. keriilet, Csertd park 3/b—c., hrsz:39470/64TWV6203S i Zsol =

O 1163 Budapest,Cadkiu. 2632 |0 cseiem i Villamos Kiviteli tery Ugyvezetéz'e‘ = o T
| tellfax:402-1120,e-mail: planet@planetkft.hu | \57HD 60364 szerinti TN=S rendszer FE foeloszto terve Hegedis Zoltan 9/“ 2017, JONUS 78
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